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Kalisz dnia 05.03.2020r

INFORMACIJA DLA WYKONAWCOW

dot. w zwigzku z otrzymanym pytaniem przestanym przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego (Kaliskie
TBS Spotka z 0.0.) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej
»ustawa”), udzielam nastepujacej odpowiedzi i uszczegétawiam tres¢ SIWZ w ponizszym zakresie:

Wyjasnienia do SIWZ

Pytanie nr1
W zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy przedmiarem robét a projektem (nr. rys S$-02), prosimy
o doprecyzowanie, czy studnie fi1500 powinny by¢ betonowe czy PVC?

Odpowiedz

Studnie Dn1500 oznaczone w projekcie jako Sd5 powinny by¢ betonowe - wykonane zgodnie z rys 5-01 oraz
opisem technicznym do projektu, dla ktérych zakres robét wykonawczych zostat okrelony w Przedmiarze
Robét.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.




