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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45330000-9 Naprawa kotłów gazowych
1

d.1
Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
1) Wymiana zaworu bezpieczeństwa, wraz z obejściem b-pass
    spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie itp.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
2) Czyszczenie wymiennika spaliny-woda
    spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie itp.

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
3) Wymiana wymiennika spaliny-woda
     spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie itp.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
4) Wymiana silnika pompy obiegowej
    spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie itp.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
5) Wymiana płyty głównej- regulatora kotłła WHO/WHE, sprawdzenie popraw-
ności pracy urządzenia

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
6) Wymiana czujnika temp.c.o., odpowietrzenie, opróżnienie i napełnienie kotła
po stronie wody po stronie wody grzewczej

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
7) Wymiana czujnika temp. ciepłej wody, odpowietrzenie, opróżnienie i napeł-
nienie kotła po stronie wody po stronie wody grzewczej

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
8) Wymiana wentylatora

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
9) Wymiana siłownika zaworu trójdrożnego

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
10) Wymiana naczynia przeponowego
      spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie itp.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
11) Wymiana odpowietrznika automatycznego, spuszczenie wody i napelnienie
kotła, odpowietrzenie i kontrola naczynia przeponowego

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

Kalkulacja
własna

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100 WHO/WHE
12) Wymiana zaworu dopustu wody do kotła
      spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie itp.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1

Kalkulacja
własna

13) Roczny przegląd kotła c.o. Vitopend 100 WHO/WHE - wykonany w 2018r i
2019r

szt

586 szt 586.000
RAZEM 586.000

14
d.1

Kalkulacja
własna

14) Wymiana węża elastycznego przyłączeniowego instalacji wodnej do kotła,
spuszczenie i napełnienie kotła, odpowietrzenie i sprawdzenie szczelności po-
łączeń gwintowanych

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1

Kalkulacja
własna

15) Wymiana elektrody jonizacyjnej Vitopend 100 WHO/WHE szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

16
d.1

Kalkulacja
własna

16) Wymiana elektrod zapłonowych Vitopend 100 WHO/WHE kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1
Kalkulacja
własna

17) Wymiana izolacji komory spalania Vitopend 100 WHO/WHE kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1

Kalkulacja
własna

18) Czyszczenie wymiennika płytowego woda-woda  Vitopend 100 WHO/WHE szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

19
d.1

Kalkulacja
własna

19) Wymiana armatury gazowej kotła, sprawdzenie szczelności połączeń gazo-
wych wymienionej wymienionej armatury gazowej

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1

KNR-W 4-02
0316-01

20) Wymiana istniejącego gazowego kotła c.o. i c.w.u. o mocy 24kW  na rów-
noważny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45330000-9 Naprawa kotłów gazowych
1

d.1
Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
1) Wymiana zaworu bezpieczeństwa, wraz z obejściem
b-pass
    spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie
itp.

szt 5

2
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
2) Czyszczenie wymiennika spaliny-woda
    spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie
itp.

szt 6

3
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
3) Wymiana wymiennika spaliny-woda
     spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie
itp.

szt 5

4
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
4) Wymiana silnika pompy obiegowej
    spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie
itp.

szt 5

5
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
5) Wymiana płyty głównej- regulatora kotłła WHO/WHE,
sprawdzenie poprawności pracy urządzenia

szt 10

6
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
6) Wymiana czujnika temp.c.o., odpowietrzenie, opróż-
nienie i napełnienie kotła po stronie wody po stronie wo-
dy grzewczej

szt 8

7
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
7) Wymiana czujnika temp. ciepłej wody, odpowietrzenie,
opróżnienie i napełnienie kotła po stronie wody po stronie
wody grzewczej

szt 5

8
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
8) Wymiana wentylatora

szt 5

9
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
9) Wymiana siłownika zaworu trójdrożnego

szt 5

10
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
10) Wymiana naczynia przeponowego
      spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie
itp.

szt 5

11
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
11) Wymiana odpowietrznika automatycznego, spusz-
czenie wody i napelnienie kotła, odpowietrzenie i kontrola
naczynia przeponowego

szt 8

12
d.1

Kalkulacja włas-
na

Naprawa i regulacja kotła c.o. i c.w.u. Vitopend 100
WHO/WHE
12) Wymiana zaworu dopustu wody do kotła
      spuszczenie wody i napełnienie kotła, odpowietrzenie
itp.

szt 8

13
d.1

Kalkulacja włas-
na

13) Roczny przegląd kotła c.o. Vitopend 100 WHO/WHE
- wykonany w 2018r i 2019r

szt 586

14
d.1

Kalkulacja włas-
na

14) Wymiana węża elastycznego przyłączeniowego ins-
talacji wodnej do kotła, spuszczenie i napełnienie kotła,
odpowietrzenie i sprawdzenie szczelności połączeń gwin-
towanych

szt 8

15
d.1

Kalkulacja włas-
na

15) Wymiana elektrody jonizacyjnej Vitopend 100 WHO/
WHE

szt 8

16
d.1

Kalkulacja włas-
na

16) Wymiana elektrod zapłonowych Vitopend 100 WHO/
WHE

kpl. 6

17
d.1

Kalkulacja włas-
na

17) Wymiana izolacji komory spalania Vitopend 100
WHO/WHE

kpl. 6

18
d.1

Kalkulacja włas-
na

18) Czyszczenie wymiennika płytowego woda-woda  Vi-
topend 100 WHO/WHE

szt 6

19
d.1

Kalkulacja włas-
na

19) Wymiana armatury gazowej kotła, sprawdzenie
szczelności połączeń gazowych wymienionej wymienio-
nej armatury gazowej

kpl. 6

20
d.1

KNR-W 4-02
0316-01

20) Wymiana istniejącego gazowego kotła c.o. i c.w.u. o
mocy 24kW  na równoważny

szt. 2

Razem dział: Naprawa kotłów gazowych
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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