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ZAPYTANIE OFERTOWE

Kaliskie TBS — Spoétka z 0.0, zaprasza do ziozenia ofert na wykonanie piecioletnich
przegladdéw instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przylegtym terenie.

Tryb udzielenia zamoéwienia: Niniejsze postepowanie prowadzone jest, jako rozeznanie
rynku zgodnie z zasadg konkurencyjno$ci, bez stosowania ustawy Prawo zamowienh
publicznych.

Adresatem niniejszego zapytania ofertowego sa wylacznie osoby posiadajace
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia, ktére samodzielnie podejmg sie realizacji
niniejszej ustugi.

Zakres piecioletniego przegladu instalacji elektrycznej powinien obejmowac:

¢ Ogledziny instalacji elektrycznej, urzgdzeh elektrycznych oraz osprzetu narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatanie czynnikdéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu na zewnatrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnatrz
budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidtowo$ci
potaczen, izolacji i utozenia przewoddw oraz w zakresie stanu prawidiowosci osprzetu,
zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, sprawdzenie kompletnosci tablic i oznaczen.

¢ Piecioletnie pomiary elektryczne w zakresie

- Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwpozarowej tj. pomiary skutecznosci zerowania lub
inaczej pomiary impedancji petli zawarcia

- Pomiary rezystancji izolacji obwodéw I-fazowych

- Pomiary rezystanciji izolacji oowodéw lll-fazowych

- Pomiary wytgcznikéw réznicowoprgdowych. W nawigzaniu do powyzszego wskazujemy, ze
za wyjatkiem okreslonych powyzej czynnosci Wykonawca winien dokona¢ przegladu zgodnie
Z obowigzujgcymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a takze przy uzyciu
urzadzen odpowiadajgcym wymaganiom przepisoéw prawa i norm (Wykonawca w protokole
winien okresli¢ rodzaj miernikdw wraz z informacjg w zakresie spetnienia przez wskazane
urzagdzenia odpowiednich norm i przepisow).

Protokot przegladu instalacji elektrycznej winien w tresci zawiera¢ m.in.:

edate wykonania przegladu,

enr protokotu,

edane techniczne urzadzen uzytych do ogledzin i dokonania pomiaréw wraz z informacjg w
zakresie spetnienia przez nie wymaganych przepisow prawa i norm,

stabelaryczne zestawienie pomiaréw z podziatem na poszczegolne lokale, a w ramach lokali
na poszczegolne pomieszczenia (zestawianie punktéw pomiarowych), wraz z wynikiem
pomiaréw dla poszczegdlnych punktéw w lokalach (pozytywny/negatywny),

stabelaryczne zestawienie poszczegoélnych pomiaréw dla czesci wspoélnych budynkow (klatki
schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacjg z ogledzin instalaciji elektrycznej, tablic
itd.,

stabelaryczne zestawienie pomiardw rezystanciji izolacji w obwodach wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny),
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stabelaryczne zestawienie pomiarow rezystancji uzioméw instalacji odgromowej wraz z
wynikiem (pozytywny/negatywny),

stabelaryczne zestawienie pomiaréw wytgcznikéw réznicowo prgdowych wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny),

stabelaryczne zestawienie pomiaréw w garazach,

stabelaryczne zestawienie pomiaréw w lokalach ustugowych,

stabelaryczne zestawienie pomiarow uziemien stupéw oswietleniowych wokét budynku wraz
z wynikiem (pozytywny/negatywny),

swykaz usterek i nieprawidtowosci ,

eokreslenie zalecen pokontrolnych,

sinformacja o dopuszczeniu badz braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacii,
swskazanie daty wykonania kolejnego protokotu.

Protokdt musi posiadac podpis uprawnionej osoby przeprowadzajgcej kontrole. Do protokotu
nalezy zatgczy¢ potwierdzenie jego wykonania w poszczegdlnych lokalach poprzez podpis
lokatora na stosownym zaswiadczeniu. Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu
kazdorazowo oryginat protokotu.

Wykonawca w ramach podpisanej niniejszej umowy, bedzie zobowigzany kontaktowa¢
sie z Lokatorem wyltacznie swoim staraniem, bez ograniczenia ilosci préb w réznych
porach dnia, w celu zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji pomiaréw
elektrycznych.

Termin wykonania pomiaréw do dnia 19.10.2020r.

Wykonanie ustugi dotyczy adreséw:

Adres llosé llos¢ garazy | llos¢ lokali Termin wykonania
mieszkan uzytkowych przegladow
Kalisz, ul. Bujnickiego 17-19 38 - - Do 19.10.2020
Kalisz, ul. Winiarska 5-7 42 6 - Do 19.10.2020
Kalisz, ul. Wojciechowskiego 6 92 18 2 Do 19.10.2020
Kalisz, al. Ks. J. Popietuszki 4 92 15 2 Do 19.10.2020
Kalisz ul. Wyszynskiego 51 83 10 - Do 19.10.2020

Oferte nalezy ztozy¢ w zaklejonej kopercie w siedzibie Spétki przy al. Ks. J. Popietuszki 3
w Kaliszu do dnia 28.08.2020 r. do godz. 12:00. Do oferty nalezy dotgczyé kserokopie
stosownych uprawnien.

Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarstwa Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS 0000062694
Kapitaf zakladowy - 4703200000 - PLN | REGON 250741642 | NIP 618-1794-690 | Rokzal. 1997



